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Producción de ACS

Instalación de
Calefacción, producción y acumulación de ACS
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Caldera

Acumulador de doble cámara

Bomba circuladora primario

Válvula de seguridad

Estanque de Expanción primario

Estanque de Expancion ACS

Puntos de consumo de ACS

Alimentación

Ida Caldera

Retorno Caldera

Salida ACS

Salida agua fría
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Retorno primario
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Caldera de Biomasa

Depósito de inercia

Acumulador

Válvula de seguridad

Purga

Bomba circuladora circuito primario

Ida primario caldera

Retorno primario caldera

Colector ida circuito calefacción

Colector retorno circuito calefacción

Colector ida circuito radiadores

Colector retorno circuito radiadores

Válvula de tres vías

Tuberías ida circuito radiadores

Tuberías retorno circuito radiadores

Radiadores

Termostato

Estanque de Expanción

Puntos de consumo ACS

Vaciado 

por caldera Biomasa 

por caldera con depósito acumulador  de doble cámara


