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z:l 1 Caldera de Biomasa
2 Depdsito de inercia
O 3 Acumulador
4 Vélvula de seguridad
5 Purga
Biomasa 6 Bomba circuladora circuito primario
7 Ida primario caldera
8 Retorno primario caldera
®, 9 Colector ida circuito calefaccion
10 Colector retorno circuito calefaccion
Unicima 1 Colector ida circuito radiadores
12 Colector retorno circuito radiadores
13 Vélvula de tres vias
14 Tuberias ida circuito radiadores
® 15 Tuberfas retorno circuito radiadores
EI ] 16 Radiadores
17 Termostato
® 18 Estanque de Expancion
19 Puntos de consumo ACS
20 Vaciado
por caldera Biomasa

Instalacion de

Produccion de ACS

Caldera

Acumulador de doble cdmara
Bomba circuladora primario
Vélvula de seguridad
Estanque de Expancion primario
Estanque de Expancion ACS
Puntos de consumo de ACS
Alimentacién

Ida Caldera

Retorno Caldera

Salida ACS

Salida agua fria

Ida primario

Retorno primario
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por caldera con depdsito acumulador de doble camara
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2 Estanques de Expansion / Calefaccion / Recal




