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GN4 N
Estimado cliente, 
le agradecemos de haber elegido GN4 N, una caldera Ferroli de concepción avanzada, 
tecnología de vanguardia, de elevada ! abilidad y de calidad constructiva. Le rogamos en-

 arap etnemasodadiuc ol rav res noc ed y launam etneserp le etnematneta reel etnemadicerac
cualquier consultación futura.
GN4 N es un generador térmico de alto rendimiento, para producir agua caliente de cale-
facción, adecuado para funcionar con quemadores de aire soplado de combustible gaseoso 
o líquido.
El cuerpo caldera está constituido por elementos de fundición, cuya conformación y cuidadoso 

 senoicidnoc sal sadot et nar ud oibmacretni etneic !e y odavele nu nazitnarag satela ed oñesid
de funcionamiento.

Advertencias importantes
   El presente manual contiene importantes indicaciones res-

pecto del uso de la caldera en condiciones de seguridad, de la 
 et narg et ni etrap eyutitsnoc y otneiminetnam led y nóicalatsni

y esencial del producto. Leerlo antes de la instalación y del 
uso. Conservarlo cuidadosamente para cualquier consultación 
futura

  e ots iv erp osu le arap olós odanitsed res ebed opiuqe etsE  
indicado por el fabricante. Este equipo sirve para calentar 
agua a temperatura inferior a aquella de ebullición de presión 
atmosférica y debe ser conectado con un equipo de calefacción 
y/o con un equipo de distribución de agua caliente para uso 
de sani! cación, compatiblemente con sus características  y 
prestaciones y con su potencialidad térmica. Cualquier otro 

-ilep ,ov it om ohcid rop ,y oiporpmi odaredisnoc res ebed osu
groso.

   Está prohibido abrir o manipular los componentes del equipo, 
con la exclusión de aquellas partes previstas en operaciones 

! id om oditimrep átse ocopmat ;otneiminetnam ed -iuqe le rac  
 osu nu a olranitsed arap o senoicatserp sus rar et la arap op

diferente para el cual fue fabricado. 

ESPAÑOL
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Certi! cación
La marca CE atesta que los equipos Ferroli cum-
plen con todos los requisitos exigidos por las 
directivas europeas.

 noc em rof noc atluser ,etnemlaicepse ,opiuqe etsE
las siguientes directivas CEE:

 Directiva Gas 90/396
 Directiva Rendimientos 92/42
 Directiva Baja Tensión 73/23 (modi! cada por 

la 93/68)
 Directiva Compatibilidad Electromagnética 

89/336 (modi! cada por la 93/68)

   La instalación y el mantenimiento deben ser realizados com-
patiblemente con las normativas vigentes, respetando las in-

 lan os rep rop sadazilaer res nebed y etnacirbaf led senoiccurts
profesionalmente cuali! cado. 

  et neg ilg en otneiminetnam nu o adacoviuqe nóicalatsni anU  
pueden provocar lesiones a personas, animales o dañar 
cosas. El fabricante declina cualquier responsabilidad por 
daños imputables a errores causados durante la instalación 
y en el uso, o bien por incumplimiento de las instrucciones 
proporcionadas.

   Antes de realizar cualquier operación de limpieza o de man-
tenimiento, desconectar el equipo de la red de alimentación, 
interviniendo en el interruptor del equipo y/o mediante los 
correspondientes dispositivos de interceptación. 

   En caso de avería y/o malfuncionamiento del equipo, desacti-
varlo, evitando de realizar cualquier tentativo de reparación o 
de intervención directa. Póngase en contacto sólo con personal 
cuali! cado profesionalmente. 

   Después de haber desembalado el equipo, cerciorarse de que 
el contenido está íntegro. El material de embalaje no debe 
ser dejado al alcance de niños, dado que constituye potencial 
fuente de peligro para éstos. 
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GN4 N
1. INSTRUCCIONES DE USO
1.1 Cuadro de mandos

21 4 53

1.2 Encender
Posicionar el interruptor principal 5 en “I”  para alimentar la caldera y el quemador. Consúltese el manual del quemador respecto de su fun-
cionamiento.
1.3 Regulación 
Programar la temperatura deseada del equipo mediante el termostato de regulación 
(opcional) consúltese el correspondiente manual de instrucciones.
1.4 Apagar
En caso de breves períodos de pausa, es su! ciente intervenir en el interruptor 
En caso de largos períodos de parada, además intervenir en el interruptor 
combustible.
En caso de largos períodos de parada durante el invierno, para evitar daños causados por el hielo, es necesario poner el corres
anti-hielo en el equipo o bien vaciarlo completamente. 
1.5 Anomalías 
Pueden ocurrir dos condiciones de bloqueo en las cuales el usuario puede reiniciar el equipo: 
a   Bloqueo del quemador (señalizado mediante el correspondiente chivato 6 (! g. 1) Consúltese el manual del quemador. 
b   Intervención del termostato de seguridad, que se realiza cuando la temperatura en la caldera alcanza un valor que, si es superado, puede 

provocar una situación de peligro. Para reiniciar el funcionamiento, destornillar el tapón 3 y presionar el pulsador de rearme. 

Si el problema se repite, solicitar la intervención del  Personal Cuali! cado o bien del centro asistencia. 
En caso de averías y/o malfuncionamiento del equipo desactivarlo, absteniéndose de realizar cualquier tentativo de reparación o de intervención 
directa. Póngase en contacto sólo con personal  autorizado y cuali! cado profesionalmente 

2. INSTALACIÓN
Disposiciones generales
Este equipo debe ser destinado sólo para el uso previsto e indicado por el fabricante. Este equipo sirve para calentar agua a temperatura 
inferior a aquella de ebullición de presión atmosférica y debe ser conectado con un equipo de calefacción y/o con un equipo de distribución 
de agua caliente para uso de sani! cación, compatiblemente con sus características  y prestaciones y con su potencialidad térmica. Cualquier 
otro uso debe ser considerado impropio. 

 ETNEMADATNEMUCOD Y ODAZILAICEPSE LANOSREP ROP ET NEM AL OS ADAZILAER RES EBED AREDLAC AL ED NÓICALATSNI AL
CUALIFICADO, RESPETANDO TODAS LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN EL PRESENTE MANUAL TÉCNICO, LAS DISPOSICIONES 
LEGALES VIGENTES, LAS PRESCRIPCIONES DE LAS NORMATIVAS NACIONALES Y LOCALES, TODO REALIZADO SEGÚN LAS 
MEJORES REGLAS TÉCNICAS.

Una instalación equivocada puede provocar daños a las personas, a los animales y/o a las cosas; estas situaciones no son imputables al 
fabricante, el cual declina cualquier responsabilidad.

Lugar de instalación
La caldera debe ser instalada en un local adecuado, con aperturas de aireación hacia el externo, en el pleno respeto de las normativas vigentes. 
Si dentro del mismo local se encuentran instalados varios quemadores o aspiradores que pueden trabajar juntos, las aberturas de aireación 
deben tener proporción con éstos, a ! n de que todos los equipos puedan funcionar contemporáneamente.
El lugar destinado a la instalación debe estar libre de objetos o de materiales in" amables, de gases corro-
sivos, de polvos o sustancias volátiles las que, atraídas por el ventilador del quemador, pueden obstruir 
los conductos internos de éste o bien del cabezal de combustión. El lugar destinado a la instalación debe 
ser seco y no estar expuesto a lluvia, nieve o hielo.

Ubicación de la caldera
Respetar los espacios mínimos indicados en el diseño. Cerciorarse, especialmente, que tras el montaje 
de la caldera con el quemador en la puerta delantera, ésta pueda abrirse sin que el quemador choque 
contra la pared o contra otra caldera eventualmente instalada. Dejar libre un espacio aproximado de 100 
mm, desde donde gira puerta.

6

100
mm

55
0

=
=

Bruciatore

Leyenda

   1     Predisposición de la centralita electrónica
   2     Termometro
   3     Termostato de seguridad
   4     Termostato de regulación 2a etapa
   5     Interruptor de línea
   6     Lámpara chivato de bloqueo del quemador

! g. 1

! g. 2

Quemador

pondiente 

5 (! g. 1) en el cuadro de mandos, posicionándolo en “0”.
5, es también obligatorio cerrar la válvula de interceptación del 

4. Si está conectada la centralita de termorregulación 
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2 de este manual.
La conexión debe ser realizada cerciorándose que los tubos estén libres de tensiones; es obligatorio montar la válvula de segur

rtsbo nertneucne es aluvláv al y atsé ertne euq nis ,aredlac al ed elbisop onacrec sám otnup le ne ,otneimatnelac ed ot iuc ric ucciones o algún 
mecanismo de interceptación.
El equipo se suministra sin vaso de expansión, por este motivo su conexión debe ser realizado por cuenta del técnico instalador. Es necesario 
recordar que la presión del equipo, en frío, debe ser entre 0,5 y 1 bar.

2.2 Conexión del quemador
El quemador de gasóleo o de gas, de aire soplado mediante hogares presurizados, puede ser utilizado si sus características de f
resultan adecuadas con las dimensiones del hogar de la caldera y con su sobrepresión. La elección del quemador debe ser realiza
mente siguiendo las instrucciones del fabricante, en función de su campo de trabajo, de los consumos de los combustibles y de las presiones, 
además de la longitud de la cámara de combustión.
Montar el quemador siguiendo las instrucciones indicadas por su fabricante.

2.3 Conexiones eléctricas
La caldera se conecta con una línea eléctrica monofásica (230 voltios -50 Hz) con conexión ! ja e interponiendo un interruptor bipolar 
cuyos contactos tengan una apertura no inferior de 3 mm y con fusibles adecuados. Realizar las conexiones del quemador y del 

 .4 .pac le ne odacidni ocirtcéle ameuqse le odneiugis etneibma ot ats om ret lautneve
Es posible garantizar la seguridad eléctrica del equipo sólo cuando éste haya sido conectado correctamente con una e! caz instalación 

it ed nóixenoc al ed aicac !e aL .dadiruges ed air et am ne setnegiv savitamron sal ed otepser onelp le ne odazilaer ,arreit ed erra debe ser contro-
lada por personal profesionalmente cuali! cado. El fabricante no es responsable por eventuales daños provocados que resulten imputables a 
la falta de conexión de tierra del equipo. Además, es necesario hacer controlar que la instalación eléctrica corresponda adecua
potencia máxima absorbida por el equipo; dicho valor está indicado en la placa de datos, controlar especialmente que la sección
del equipo sea adecuada con la potencia absorbida por el equipo. 

2.4 Conexión con la chimenea
Se aconseja conectar la caldera con una buena chimenea que haya sido fabricada respetando las normas vigentes. El conducto entre la caldera 
y la chimenea debe ser de material adecuado para dicha función, es decir resistente  a altas temperaturas y a la corrosión. En los puntos de 
junturas es aconsejable prestar especial atención a la estanqueidad; aislar térmicamente todo el conducto entre la caldera y la 
evitar que se forme condensación.

2.5 Ensamblaje de la caldera
La caldera puede ser suministrada:
1.  Con elementos desmontados, en 4 paquetes separados que contienen: Revestimiento, Cuadro de mandos, Elementos, Accesorios para el 

montaje de los elementos.
     Para el ensamblaje del cuerpo caldera seguir las instrucciones anexas al grupo elementos. Para el ensamblaje del revestimiento y del cuadro 

de mandos,  seguir las siguientes instrucciones.
2.  Con el cuerpo montado en 3 paquetes separados que contienen: Revestimiento, Cuadro de mandos, Cuerpo de la caldera.
     Para el ensamblaje del revestimiento y del cuadro de mandos,  seguir las siguientes instrucciones.

A   Si el cuerpo caldera 
ha sido suministra-
do ya ensamblado y 
llega desde la fábrica 
directamente sobre 
pallets, quitar los 
pernos 1 que lo ! jan 
al pallet y posicionar-

 av it in  ! ed us arap ol
instalación; realizar 
el montaje de los 
diferentes paneles.

C   Preparar los " ancos derecho e izquierdo seleccionando la cantidad de paneles 
laterales en función de las dimensiones de la caldera (véase tabla).

A B

C

1

1

2
2

2
2

7 elem.

9÷12 elem.

13÷14 elem.

14 elem.
F. a. DX + SX +

2 .C + 2 .F2 .C + 2 .F2 .C + 2 .F.a .C

13 elem.
F. a. DX + SX +

2 .C + 2 .F2 .C + 2 .F1 .C + 1 .F.a .C

12 elem.
F. a. DX + SX +

3 .C + 3 .F3 .C + 3 .F.a .C

11 elem.
F. a. DX + SX +

3 .C + 3 .F2 .C + 2 .F.a .C

Paneles laterales

F. a. DX =  330 mm (cod. 3703812/0)
F. a. SX =  330 mm (cod. 3703813/0)
F. 1 =  406 mm (cod. 3703814/0)
F. 2 =  536 mm (cod. 3703815/0)
F. 3 =  666 mm (cod. 3703816/0)

Tapa

C. a. =  273 mm (cod. 3703822/0)
C. 1 =  406 mm (cod. 3703819/0)
C. 2 =  536 mm (cod. 3703820/0)
C. 3 =  666 mm (cod. 3703821/0)

10 elem.
F. a. DX + SX +

2 .C + 2 .F2 .C + 2 .F.a .C

9 elem.
F. a. DX + SX +

1 .C + 1 .F2 .C + 2 .F.a .C

8 elem.
F. a. DX + SX +

1 .C + 1 .F1 .C + 1 .F.a .C

7 elem.
F. a. DX + SX +

C. a. F. 3 + C. 3

1

B   Montar el panel trasero 
1 en las clavijas  2 y 
atornillar los pernos sin 
apretarlos.

Realizar la conexión hidráulica del equipo respetando las indicaciones colocadas cerca de cada enganche y de aquéllas mostrada en la figura

idad en el 

uncionamiento 
da primera-

damente con la 
 de los cables 

chimenea para 
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2.1 Conexiones hidráulicas 

ATENCIÓN: Es obligatorio la instalación en el sistema de una bomba anticondensado o válvula de anticondensado (Ver item 2.6 al 2.8 
pág. 6).
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D  Unir entre sí los paneles mediante los tornillos 1, las arandelas 2 y las tuercas 3, 
reforzando su parte inferior con las hojas 4, jadas con los tornillos 5.

E  A ojar las tuercas «A». Poner la brida de jación de los ancos «A».
F   Fijar los ancos en la pared trasera «A» mediante los tornillos «B».

G  Fijar el anco en la brida «A» mediante los tornillos «B» (Vista lado derecho) Repetir las opera-
ciones del punto G también para el anco izquierdo.

H  Fijar los ancos en la pared trasera «A» mediante los tornillos «B».
I Fijar la caja de protección del cableado «A» mediante los tornillos «B» en los bordes laterales.

L  Fijar el cuadro de mandos en los ancos mediante las lengüetas 
«A». Interponer entre la cabeza del tornillo y la lengüeta, la 
correspondiente pinza de refuerzo “B”.

O  Montare el panel superior «A».
P  Montar la/las tapa (s) «A» según la longitud de la caldera (véase tabla 1 secuencia C).

M  Introducir los 3 bulbos (Termostato de seguridad, ter mo sta to 
caldera y termometro).

N  Montar el panel delantero inferior «A».

E

F

B

A

B
A

B

B

G H

I

A

B

B

A B

B

A

L

M NB

A

A

P

A

O
A

B
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Fig. 3

Caldera

Surtidor

Retorno

Bomba sistema

Máx.
∆T° 20°C

Caldera

Surtidor

Retorno

del agua de retorno es inferior a 50ºC y es considerable sobre todo cuando se enciende la caldera  después que la caldera ha permanecido apagada 
durante un periodo o toda la noche. 

El agua de condensación es ácida y corrosiva, y con el tiempo ataca las chapas o fierro fundido de la caldera. 

La bomba de recirculación (anticondensados) se controla con el Panel Termostático de baja temperatura (opcional). El bulbo del termostato 
correspondiente  debe colocarse en el retorno. El termostato está situado en el interior del panel y está regulado a 50ºC, para otra regulación debe 
acceder al interior del panel. Instalación Obligatoria

La bomba debe asegurar, durante los períodos de funcionamiento de la instalación, un caudal incluido entre el 20 y el 30% del total, debe garantizar 

Fig. 4

     Y  TEMPERATURA MÁXIMA PARA EVITAR SHOCK TÉRMICO

Máx.

1.  LA INSTALACIÓN DE LA CALDERA DEBE SER REALIZADA  POR UN EXPERTO CALIFICADO.

3.   LA DIFERENCIA MÁXIMA DE TEMPERATURA ENTRE EL INGRESO Y RETORNO DE AGUA DE SISTEMA DE LA CALDERA NO DEBE EXCEDER LOS 

2.  EL SISTEMA DEBE INCLUIR  UNA BOMBA ANTICONDENSADO O VÁLVULA ANTICONDENSADO PARA GARANTIZAR AUSENCIA DE CONDENSADO  

     20°C. DE LO CONTRARIO SE PRODUCIRA UN CHOCK TÉRMICO QUE QUEBRARA LOS CUERPOS DE LA CALDERA.

Caldera

Válvula  Anticondensados

Bomba Sistema

Caldera

Bomba  Anticondensados

Es por lo tanto siempre necesario la instalación de una Bomba de Recirculación Anticondensado (alternativamnete una VALVULA DE ANTICON-
DENZADOS), con una función de anti condensación y anti shock Térmico. Estas se  instalan entre las conexiones de ida y de retorno de la caldera 
según se muestra en la figura. 

una temperatura del agua de retorno igual o mayor que 50ºC, también un delta T entre ingreso y retorno no mayor a 20 Grados.

Bomba Anticondensado
∆T° 20°C

T° =50°C
Bomba sistema Válvula Anticondensado

Bomba Sistema

Termostato de inmersión
T° =50°C

4

4
Termostato de inmersión
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2.6 Bomba de recirculación Anticondensados (Fig.3)     , Anti Shock Térmico.

2.7 Válvula Anticondensado  (Fig.4),        Anti Shock Térmico.

2.8  Advertencia

06

La condensación del vapor de agua contenida en los humos de evacuación de la caldera (agua de condensación) se presenta cuando la temperatura 



3. SERVICIO Y MANTENIMIENTO
y de conformidad con las normas vigentes.
FERROLI S.p.A. declina cualquier responsabilidad por lesiones causadas a personas y/o daños a cosas, imputables a manipulación 
por parte de personas técnicamente no cuali! cadas y no autorizadas a su uso.
Antes de realizar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desconectar  el equipo de la red de alimentación intervin
interruptor del equipo y/o mediante los correspondientes mecanismos de interceptación.

3.1 Puesta en servicio
Controles a realizar antes de encender por primera vez y después de todas las operaciones de mantenimiento que hayan obligado a  desconectar 
el equipo,  o bien después de una intervención en los mecanismos de seguridad o en partes de la caldera:

Antes del primer encendido
Antes del primer encendido, controlar que: 
a   el equipo haya alcanzado la presión necesaria y esté bien desahogado;
b   no hayan pérdidas de agua o de combustible; 
c   la alimentación eléctrica sea aquella correcta; 

ción; 

e   no hayan sustancias in" amables en las cercanías del equipo; 
f    el quemador tenga proporción con la potencia de la caldera; 
g   las válvulas de interceptación del agua estén abiertas. 
 
Encendido inicial 
Una vez realizados los controles preliminares, es posible proceder con las siguientes maniobras de encendido: 
1   Abrir la válvula de interceptación del combustible. 
2   Regular el termostato 5 (!  g. 1) según el valor deseado. 
3   Cerrar el interruptor aguas arriba de la caldera y el interruptor 4 (!  g. 1) en el cuadro de mandos. 
En este punto el quemador empieza a funcionar y la caldera a trabajar. 

Después del encendido inicial 
Después del primer encendido controlar que: 
1   La puerta del quemador y de cámara humos mantengan la estanqueidad. 
2   El quemador funcione correctamente. Este control debe ser realizado con los correspondientes instrumentos y siguiendo las indicaciones 

del fabricante. 
3   Los termostatos funcionen correctamente. 
4   Que el agua circule en el equipo.  
5   La evacuación de humos sea realizada completamente mediante la chimenea. 
 
3.2 Regulaciones 
Regulación del quemador 
El rendimiento de la caldera y su correcto funcionamiento dependen sobre todo de la precisión realizada durante las calibraciones del que-
mador.
Seguir atentamente las instrucciones del correspondiente fabricante. Los quemadores de dos etapas deben tener la primera etapa regulada 
con una potencia no inferior de la potencia mínima nominal de la caldera. La potencia de la segunda fase no debe ser superior de aquella 
nominal máxima de la caldera.

3.3 Apagar 
En caso de breves lapsos de parada es su! ciente intervenir en interruptor 4 (! g. 1) en el cuadro de mandos. 
En caso de largos períodos de  parada, además de intervenir en el interruptor 4, es también obligatorio cerrar la válvula de interceptación del 
combustible.

3.4 Mantenimiento 
A ! n de obtener la máxima ! abilidad del equipo térmico y un coste de servicio más económico, es necesario  realizar periódicamente –al 
menos  una vez al año- la limpieza de la caldera. El mantenimiento debe ser realizado por personal documentadamente cuali! cado. 

Limpieza de la caldera
1   Desenchufar la alimentación eléctrica de la caldera
2   Sacar los paneles delanteros superior e inferior.
3   Abrir la puerta a" ojando las correspondientes  perillas.
4   Limpiar el interior de la caldera y todo el recorrido de los humos de descarga mediante un escobillón o bien con aire comprimido.
5   Finalmente, cerrar la puerta ! jándola con su correspondiente perilla.
Respecto de la limpieza del quemador, consúltense las indicaciones de le empresa fabricante.

del equipo 

iendo en el 

d   todo el conducto humos haya sido realizado correctamente y que no esté demasiado cerca ni atraviese partes sujetas a in" ama

cualiTodas las operaciones de regulación, puesta en servicio y mantenimiento deben ser realizadas por personal documentadamente ! cado, 
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4. DATOS TÉCNICOS

Pérdida de
carga agua

Modelo

Potencia
térmica

kW

GN4 N 07

GN4 N 08

GN4 N 09

GN4 N 10

GN4 N 11

GN4 N 12

GN4 N 13

GN4 N 14

Max

217

270

324

388

452

516

600

695

Capacidad
térmica

gas + gasóleo
(PCI) kW

Max

200

250

300

360

420

480

560

650

Min

120

150

180

215

250

290

330

390

N°
elem.

7

8

9

10

11

12

13

14

Contenido
agua

dm3

143

163

183

203

223

243

263

283

Presión
de servicio

bar

6

6

6

6

6

6

6

6

A

mm

1040

1170

1300

1430

1560

1690

1820

1950

B

Ø
mm

210

210

210

210

210

210

210

210

C

Ø
mm

180

180

250

250

250

250

250

250

D

Ø
mm

500

500

500

500

500

500

500

500

880

1010

1140

1270

1400

1530

1660

1790

E

mm

Pérdidas
carga

cámara
comb.

∆p mbar

0,5

0,8

0,7

1,0

1,4

1,7

2,6

3,5

Volumen
cámara
comb.

dm3

161,3

185,1

208,9

232,8

256,6

280,4

304,3

328,1

∆t 20

20

30

42

54

65

77

88

100

∆t 10

-

-

-

-

-

-

-

-

Peso
cuerpo

kg

840

950

1060

1170

1280

1390

1500

1610

Min

128

160

192

229

266

309

352

416

 32    Circulador (no suministrado)
 49    Termostato de seguridad
 72    Termostato ambiente (no suministrado)
 98    Interruptor
114    Presostato agua
159    Pulsador de test

! g. 3

170    Termostato de regulación caldera 1° etapa
171    Termostato de regulación caldera 2° etapa
211    Conector del quemador

Notas: Trazado del cableado con línea discontinua por cuenta 
del instalador.

! g. 4

89
8

38
0

83
10

A138

0

850

11
93

46
3

B

C

D

E

A1B2B1

A2

Leyenda
 A1    Impulsión equipo DN80 - 3”
 A2    Retorno equipo DN80 - 3”
 B1     Impulsión equipo DN80 - 3”
          (baja temperatura)
 B2     Retorno equipo DN80 - 3”
          (baja temperatura)
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